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Leeswijzer: 

Deze uitvraag betreft de renovatie van een aantal rioolgemalen waarbij de W/E/PA levering en 

installatie onderdeel uitmaken van deze uitvraag. De opbouw van het bestek ziet er als volgt uit:  

 

Deel 1 Algemeen 

Deel 2a Beschrijving van het elektrotechnische werk 

Deel 2b Beschrijving van het werktuigbouwkundige werk 

Deel 2c Beschrijving van de procesautomatisering 

Deel 3 Algemeen technische bepalingen 

Deel 4 Elektrotechnische bepalingen 

Deel 5 Werktuigbouwkundige bepalingen 

Deel 6 Algemene en administratieve bepalingen  

Opdrachtgever 

Opdrachtgever is Burgemeester en Wethouders van de gemeente Amsterdam óf het Dagelijks 

Bestuur van het Waterschap Amstel, Gooi en Vecht (AGV), beiden ten deze rechtens 

vertegenwoordigd door de algemeen directeur van Waternet, kantoor houdend te Amsterdam. 

Directie 

Het hoofd van de sector TOP van Waternet, kantoor houdend op het adres Korte 

Ouderkerkerdijk 7, 1096 AC Amsterdam. 

In de opdrachtbrief worden de namen vermeld van degenen die de directie bijstaan. 
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1 Algemeen 

 

Dit aanbestedingsdocument betreft een openbare nationale aanbesteding voor het afsluiten van 

overeenkomsten met maximaal twee (2) partijen ten behoeve van het vervangen van de 

schakelkasten en besturing van circa 48 rioolgemalen van Waternet. Alleen de beste twee scorende 

partijen zullen in aanmerking komen voor een contract waarbij het gaat om het leveren en plaatsen 

van de installatie.  

 

Het streven is om 16 gemalen gemiddeld per jaar te vervangen. Daarnaast wil de Opdrachtgever 

optioneel de mogelijkheid hebben om later ook nog bij 70 gemalen de besturing te vervangen in 

samenwerking met de twee (2) gecontracteerde partijen. Voor de genoemde aantallen geldt dat dit 

slechts een indicatie is voor het juist opstellen van een offerte. 

1.1 Doel van de aanbesteding 

Het doel van de aanbesteding is maximaal twee (2) partijen te contracten om op basis van 

deelopdracht(en) de renovatie van één of meerdere rioolgemalen uit te voeren. Daarnaast wil 

Waternet één wachtkamerconstructie aangaan met de nummer drie (3) voor de duur van twee (2) 

kalenderjaren. 

1.2 Omvang van de werkzaamheden  

De aanbesteding betreft de renovatie van rioolgemalen voor Waternet. De PLC besturingen van de 

gemalen zijn technisch verouderd en worden niet meer ondersteund door de leverancier. Om deze 

reden worden de gemalen voorzien van een nieuwe schakel/besturingskast met PLC-besturing. De 

kasten in de gemalen dienen zoveel mogelijk gestandaardiseerd uitgevoerd te worden. 

 

Tot het totale werk behoort het vervangen van de elektrotechnische besturing van circa 48 gemalen 

van de gemeente Amsterdam en eindgemalen van het Waterschap Amstel Gooi en Vecht (AGV). 

Onder deze gemalen vallen rioolgemalen, polderrioolgemalen, tunnelgemalen, eindgemalen. Tevens 

zijn er speciale installaties zoals polder- en rioolgemalen in een gebouw, en een helofyten-

filterinstallatie. 

1.3 Beschrijving van het project 

De door de aannemer uit te voeren werkzaamheden hebben betrekking op de volgende technische 

disciplines: 

 

 Elektrotechniek: besturingskast en aanvullend elektrotechnisch installatiewerk 

 Werktuigbouwkunde: aanpassing ventilatievoorzieningen 

 Procesautomatisering: de PLC-configuratie (hardware) wordt door de directie toegeleverd; de ap-

plicatiesoftware wordt door de directie geïnstalleerd èn geparametreerd 

  

Er is één “ Bestek Renovatie rioolgemalen” opgesteld, bestaande uit de volgende onderdelen: 

 Algemeen 

 Beschrijving van het elektrotechnische werk 

 Beschrijving van het werktuigbouwkundige werk 

 Beschrijving van de procesautomatisering 

 Met bijbehorende bijlagen 

Totaal bestaat het bestek uit 6 delen. 
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Het bestek is generiek toepasbaar op alle voorkomende gemaalvormen en beschrijft per 

installatieonderdeel de door Waternet gewenste uitvoeringsvorm en/of functionaliteit ná renovatie.  

Voor de door de aannemer volgens bestek uit te voeren werkzaamheden geldt als uitgangspunt dat 

de bestaande elektro-/mechanische installatie storingsvrij functioneert bij aanvang van de 

uitvoering. De bestaande bekabeling blijft, mits deze voldoet aan de huidige eisen, gehandhaafd. 

  

De specifieke elektrotechnische aanpassingen bestaan in hoofdzaak uit: 

 detailengineering en tekenwerkzaamheden 

 vernieuwen van de schakel- en besturingskast(en) 

 diensten m.b.t. beproeving, FAT, SAT en inbedrijfstelling 

 laten uitvoeren van een keuring volgens NEN1010-deel 6/NEN 60204-1/NEN 3140 

 het inbouwen van de PLC hardware en randapparatuur in de besturingskast. 

Voor het optioneel vernieuwen/vervangen van de bekabeling kan een aparte prijs gevraagd worden 

(dit zal over het algemeen niet van toepassing zijn). 

 

De specifieke werktuigbouwkundige aanpassingen bestaan in hoofdzaak uit: 

 Het vervangen van de ventilator 

 Het aanbrengen van een nieuwe afzuigbuis vanaf de vloer 

 Eventueel de ventilatierichting omkeren van blazend naar zuigend 

 

De specifieke aanpassingen van de procesautomatisering bestaan uit het vernieuwen van de gehele 

procesautomatisering door een ABB PLC en bestaat in hoofdzaak uit: 

 diensten t.b.v. FAT, SAT en inbedrijfstelling 

 

De levering van alle benodigde PLC-hardwaresystemen, modules, licenties, randapparatuur en 

netwerkcomponenten is een directie levering van Waternet. 

 

Besturingskast(en) en (data/communicatie)bekabeling t.b.v. procesautomatisering vallen onder de 

elektrotechnische aanpassingen. 

1.4 Wijze van contracteren 

De uitvraag betreft in deze de levering en installatie van besturingskasten voor de diverse 

rioolgemalen. Door middel van het inschrijven op het “Standaard rioolgemaal” (volgens model 

prijsspecificatie bijlage 3 van deel 1) worden eenheidsprijzen overeengekomen voor onderdelen die 

in de diverse gemalen voorkomen. De lijst van aanvullende prijzen geldt voor werkzaamheden die 

mogelijk in sommige gemalen kunnen voorkomen. 

 

De feitelijke inschakeling van de aannemer geschiedt door middel van schriftelijke deelopdrachten 

door Waternet volgens de procedure zoals omschreven in dit bestek. 

1.5 Planning van de uitvoering van het project 

Het streven is om de werkzaamheden in de maand januari 2018 te starten, deze planning wordt na 

contracteren definitief.  

 

De opdrachtgever zal na het eerste jaar minimaal een jaarlijkse evaluatie met elke aannemer 

houden om het nakomen van de planning, geleverde kwaliteit en samenwerking gedurende het 

project te kunnen beoordelen. Tijd en agenda van deze evaluatie zullen na de opdrachtbevestiging 

bepaald worden. 
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De belangrijkste criteria en waardering die bij de evaluatie (door de opdrachtgever) gehanteerd zul-

len worden en waar de Opdrachtnemer op wordt beoordeeld zijn onder andere: 

- Mate van samenwerking 

- Veiligheid 

- Accuratesse 

- Snelheid  

- Planning 

- Vakmanschap 
 

Waternet hecht veel waarde aan de kwaliteit van de Inschrijver. Binnen dit gunningscriterium wordt 

gevraagd hoe de Inschrijver dit vorm gaat geven. 

 

De kwalitatieve beoordeling zal plaatsvinden op basis van consensus.  

De gecontracteerde partijen worden als volgt beoordeeld: Waternet beoordeelt haar gecontracteerde  

partijen op de genoemde zes onderdelen. Per onderdeel dient zij minimaal 50 punten te behalen met 

een totaal aantal punten van 400 voor de zes de onderdelen. In geval de grens van 400 niet wordt 

behaald wordt de gecontracteerde partij uitgenodigd voor een evaluatie. Hierbij wordt zij in de 

gelegenheid gesteld om verbetering aan te tonen bij een volgende deelopdracht. In geval zij bij de 

volgende beoordeling wederom lager scoort dan het beoogde aantal ontvangt zij een in 

ingebrekestelling. In geval verbetering uitblijft behoudt Waternet de mogelijkheid om het contract te 

ontbinden. 

 

Bij de evaluatie worden alle wensen afzonderlijk beoordeeld conform onderstaande ranking.  
 

 

1.6 Financiering van het renovatieproject. 

 

Er is sprake van jaar-gebonden budgetten. Om die reden is het voor de opdrachtgever uitermate 

belangrijk dat de met de aannemer(s) overeengekomen uitvoeringstermijn(en) niet wordt 

overschreden.  

 

De afgesproken gemalen dienen per kalenderjaar binnen de termijn van 1 januari tot en met 30 

november in het jaar van uitvoering te worden opgeleverd, zowel technisch als volledig 

administratief (door de opdrachtgever goedgekeurde tekeningen, bedienings- en 

bedrijfsvoorschriften, alle documentatie) en financieel zijn afgerekend. 
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2 Aanbestedingsprocedure 

 

De keuze van de aanbestedingsprocedure is een openbare nationale aanbesteding voor werken. 

Hierbij wordt het inkoopbeleid van Waternet gehanteerd in combinatie met de AW 2016  

(Aanbestedingsweg 2016) en de UAV 2012. 

2.1 Planning aanbestedingsprocedure 

 

De planning is terug te lezen in Negometrix. Voor aanpassingen wijzigingen gedurende het 

aanbestedingsproces dient u de planning aan te houden in Negometrix. Let wel de planning is 

indicatief, behoudens de wettelijke gestelde termijnen is Waternet vrij om de planning aan te 

passen. 

2.2 Inlichtingen 

 

Gedurende deze procedure worden de Inschrijvende partijen in de gelegenheid gesteld om vragen te 

stellen conform planning. Het stellen van vragen vindt plaats via de berichtenmodule van 

Negometrix. Bij het stellen van vragen het referentienummer vermelden bij de vraag: “Nadere 

informatie/vragen renovatie rioolgemalen D-INK 2015.0000 1893”. De uiterste datum waarop 

vragen kunnen worden gesteld staat in de planning van Negometrix vermeld en dit geldt als fatale 

termijn. 

 

De vragen alsmede de antwoorden op door inschrijvers gestelde vragen zullen geanonimiseerd 

worden door middel van één of meer Nota’s van Inlichtingen. Bestekhouders krijgen de Nota’s van 

Inlichtingen toegezonden. Na afloop van deze vragenronde kunnen inschrijvers geen vragen meer 

stellen en/of opmerkingen maken. 

 

Door Waternet verstrekte inlichtingen zijn alleen bindend voor zover zij zijn vastgelegd in 

voornoemde schriftelijke Nota’s van Inlichtingen. De verstrekte Nota van Inlichtingen maakt 

vervolgens integraal deel uit van het Bestek en de daarbij behorende te tekenen overeenkomst.  

 

Inschrijvers kunnen geen rechten ontlenen aan mondeling gedane uitspraken van Waternet.  

 

Vanaf het ontvangst voor uitnodiging tot inschrijving tot aan de definitieve gunning is contact tussen 

medewerkers van Waternet als van de aanbiedende partijen over de aanbesteding, anders dan met 

of via de hierboven beschreven niet toegestaan op straffe van uitsluiting in geval de inschrijver zich 

hieraan schuldig maakt.  

2.3 Inschrijving  

 

De inschrijvers dienen de offerte te uploaden in het systeem van Negometrix. De datum van 

indiening is terug te lezen in de planning – zie tevens paragraaf 2.1. Inschrijvingen die niet via 

Negometrix worden ingediend worden terzijde gelegd en ongeldig verklaard.  

 

De opening van de inschrijvingen is digitaal en niet openbaar. Van het verloop van de aanbesteding 

wordt een proces-verbaal opgemaakt via Negometrix. 

 

De ontvangen inschrijvingen en de daarbij behorende stukken zullen na afloop niet worden 

geretourneerd.  
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2.4 Prijsspecificatie standaard gemaal 

 

Inschrijvende partij dient een prijs aan te bieden voor de onderdelen zoals beschreven in het 

prijzenblad. De prijzen dienen ingevuld te worden in het Excelbestand, de BTW van 21% wordt 

automatisch doorgerekend. De in te vullen prijzen zijn excl. BTW en vast voor uitvoering in 2018 tot 

en met 2021. Indexering is van toepassing volgens het CBS waarbij het jaartal 2018 100 is. 

Materiaal conform producentenprijsindex (PPI) en loon conform CAO industrie/bouwnijverheid. 

 

De inschrijver wordt gevraagd de loon/materiaal verhouding (in percentage) van de inschrijvingssom 

op te geven. Alleen de totaalprijs dient ingevuld te worden in Negometrix. De specificatie dient apart 

geüpload te worden te worden in Negometrix en is onderdeel van het te ondertekenen contract.  

 

Nadere toelichting: 

Waternet wil graag de prijzen ontvangen op basis van een zogenaamd standaard rioolgemaal, een 

model prijsspecificatie is samengesteld waarop eenheidsprijzen voorkomen van alle onderdelen die 

op dit moment zijn voorzien om te worden toegepast bij de renovatie van een gemaal. De inschrijver 

is verplicht bij de inschrijving het ingevulde model prijsspecificatie in te dienen.  

 

De eenheidsprijzen zoals vermeld in de prijsspecificatie zullen gelden voor het plaatsen van 

deelopdrachten.  

2.5 Termijn van gestanddoening 

 

De inschrijver moet zijn aanbieding gestand doen gedurende 90 kalenderdagen na de dag waarop de 

aanbesteding heeft plaatsgevonden. 

2.6 Inschrijvingskosten 

 

Vergoeding van inschrijvingskosten is niet van toepassing. 

2.7 Beoordeling beste prijs-kwaliteitverhouding 

 

Na binnenkomst van de inschrijvingen worden eerst de uitsluitingsgronden, Knock-outs en 

geschiktheidseisen beoordeeld. Vervolgens worden de offertes beoordeeld op prijs, in geval de 

inschrijver nog voor gunning in aanmerking komt wordt het onderdeel kwaliteit beoordeeld. 

Vervolgens worden de punten voor kwaliteit opgeteld bij de prijs. Het subtotaal voor de punten prijs 

en kwaliteit worden bij elkaar opgeteld als totaal. Het totaal is de uitkomst van de beste prijs 

kwaliteitsverhouding. Prijs is 80% van het totaal en kwaliteit is 20% van het totaal. Bij elkaar is het 

100% van het totaal.  

2.8 Gunning  

 

Na de beste prijs – kwaliteit beoordeling worden de nummers een (1) en twee (2) geïnformeerd over 

de voorlopige gunning.  

Bij deze voorlopige gunning ontvangen de gegunde partijen een uitnodiging voor een 

verificatiegesprek. In geval tijdens het verificatiegesprek blijkt dat de partij niet kan voldoen aan 

hetgeen zij hebben geschreven behoudt Waternet de mogelijkheid om de partij uit te sluiten van 

verdere deelname en over te gaan op de nummer drie (3).  
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Na afloop van de termijn van tien(10) kalenderdagen nadat het voornemen tot gunning bekend is 

gemaakt, wordt overgegaan tot definitieve gunning.  

 

De aanbesteder behoudt zich het recht voor het werk niet te gunnen. 

 

NB: Gunning van het contract aan inschrijver(s) houdt nog niet in dat zij ook daadwerkelijk 

deelopdrachten zullen ontvangen. 

2.9 Geschillen 

 

In aanvulling op artikel 3.35.1 van de ARW 2016 worden geschillen met betrekking tot de 

aanbesteding ter beslechting voorgelegd aan de bevoegde Burgerlijke Rechter te Amsterdam.  
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3 Deelopdrachten 

 

De feitelijke inschakeling van de aannemer geschiedt door middel van schriftelijke deel-opdrachten 

van de opdrachtgever. Deelopdrachten worden gegeven voor elk rioolgemaal afzonderlijk. 

 

In principe worden deelopdrachten geplaatst bij de aannemer(s) die de definitieve gunning hebben 

ontvangen. In geval de gecontracteerde partijen niet de werkzaamheden kunnen uitvoeren behoudt 

Waternet zich het recht voor om de opdracht uit te zetten buiten de gecontracteerde partijen. De 

gecontracteerde partijen worden uitgesloten voor het aanbieden van een offerte. De verdeling van 

de deelopdrachten start bij de gecontracteerde partijen. Op grond van de door de inschrijvers op het 

Inschrijvingsbiljet opgegeven capaciteit en de onderbouwing daarvan in het Plan van Aanpak. 

 

De beslissing over de verdeling en de hoeveelheid aan gegunde deelopdrachten per aannemer ligt bij 

de opdrachtgever, de inschrijvers verklaren zich door in te schrijven op deze overeenkomst akkoord 

te gaan met dit bestek en de wijze van verdeling door de opdrachtgever. 

De opdrachtgever verstrekt deelopdrachten met per gemaal een omschrijving van de werkomvang, 

prijs en datum van oplevering. Ook hier worden gegevens van het gemaal (tekening pakket, foto’s, 

inspectie rapport ) naar de aannemer gestuurd. De prijzen zijn gebaseerd op de eenheidsprijzen 

zoals ingediend in het prijsspecificatie voor een Standaard rioolgemaal.  

3.1 Recht op deelopdrachten 

 

De opdrachtgever is niet verplicht deelopdrachten te gunnen. De inschrijver/aannemer heeft geen 

recht op deelopdrachten en zal de opdrachtgever niet aansprakelijk stellen indien hij om welke reden 

dan ook geen deelopdrachten ontvangt of minder dan waarop hij had gerekend. 

  



11/14 

 

 

maart 2017 – Bestek D-INK 2015.0000 1893, deel 1 

 

 

4 Uitvoering 

4.1 Door opdrachtgever ter beschikking te stellen bouwstoffen (directielevering) 

 

De opdrachtgever stelt de volgende bouwstoffen ter beschikking van de aannemer: 

 PLC-configuratie (ABB AC500); 

 Display; 

 GPRS-router; 

 

Voor specifieke details zie deel 2c ‘Beschrijving van de procesautomatisering’. 

Alle door de opdrachtgever aan de aannemer toe te leveren bouwstoffen moeten door de aannemer 

worden geïnstalleerd.  

De aannemer moet tijdig en schriftelijk bij opdrachtgever een verzoek indienen om de bouwstoffen 

ter beschikking te stellen met vermelding van datum en plaats waar de bouwstoffen moeten worden 

afgeleverd. Dit verzoek dient tijdig te worden ingediend om de levertijd niet nadelig te beïnvloeden. 

In dit verband dient de aannemer in een vroegtijdig stadium in overleg te treden met opdrachtgever 

over de te verwachten levertijd van de directieleveringen.  

4.2 Werkvergunningen 

 

Voor de geplande werkzaamheden wordt per object/gemaal, door de objectbeheerder bemaling van 

Waternet (of zijn gedelegeerde) een werkvergunning uitgeschreven. Vóór aanvang van de 

werkzaamheden wordt de werkvergunning samen met de bevoegde monteur doorgenomen. Daarna 

moet de werkvergunning voor akkoord worden ondertekend. De werkvergunning wordt in principe 

voor de gehele montageperiode afgegeven. Bij afwijkingen dient opnieuw contact te worden 

opgenomen met de vergunning verstrekker. 

De werkvergunning en V&G-plan moeten op het werk aanwezig zijn. Werkzaamheden die worden 

uitgevoerd zonder werkvergunning zijn nadrukkelijk verboden.  

4.3 Huishoudelijke regels 

 

Tot de werkzaamheden van de aannemer behoort tevens: 

• dagelijks aan- en afmelden bij de toezichthouder/beheerder, bij aanvang en afsluiting van 

de werkzaamheden; 

• opruimen en bezemschoon houden van het object tijdens de werkzaamheden; 

• afvoer bouwmateriaal zoals verpakkingen, puin en afval; 

• veilig afsluiten en achterlaten van de installatie bij verlaten van het object; 

• schoon opleveren van alle ruimten waarin het werk heeft plaatsgevonden; 

• het leveren van assistentie bij een storing en of calamiteit in de periode van ombouw. 

 

Het (tijdelijk) in- en uitbedrijf nemen van de installatie, voor elektromechanische werkzaamheden, 

dient in overleg met de toezichthouder van Waternet en de beheerder plaats te vinden. Tevens dient 

de installatieverantwoordelijke (IVer) tijdig geïnformeerd te worden voor het in- en uitschakelen van 

de installatie. 
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4.4 Parkeerontheffingen en toegangsvergunningen 

 

Het per locatie (indien van toepassing) aanvragen van parkeerontheffingen en/of 

toegangsvergunningen dient door de aannemer te worden uitgevoerd. 

De kosten voor de aanvragen en alle overige parkeerkosten die voortkomen uit het werk zijn te allen 

tijde voor rekening van de aannemer en kunnen niet worden gedeclareerd bij de opdrachtgever. 

4.5 Werktijden 

 

Op werkdagen tussen 07.00 uur en 15.30 uur, buiten deze tijden alleen na schriftelijk verzoek en 

goedkeuring van de directie. 

 

4.6 Onderhoudsbeheersysteem Maximo 

Als onderdeel van de as-built documenten dient het bij dit bestek toegevoegde Excel sheets te 

worden ingevuld (bijlage 10). 

Zie voor nadere gegevens de toelichting. De tabbladen gemaal en MP worden door Waternet 

ingevuld. De overige tabbladen dienen door de leverancier te worden ingevuld.  

Na complementeren van de sheets worden deze ingelezen in Maximo. Dit wordt door de 

opdrachtgever verzorgd. 
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5 Uitsluitingsgronden, knock-out criteria en geschiktheidseisen 
 

Inschrijvende partijen dienen te voldoen aan de eisen zoals gesteld in dit document. Deze eisen 

bestaan uit: uitsluitingsgronden, knock-out criteria en geschiktheidseisen. Deze eisen zij als aparte 

bijlage 1 bijgesloten bij deze uitvraag. In geval Inschrijvende partijen niet voldoen aan een (1) of 

meerdere eisen dan zal zij uitgesloten worden van verdere procedure.  

5.1 Referenties 

Waternet is op zoek naar een aannemer die in ieder geval de volgende kerncompetenties bezit.  

 

 Inschrijver heeft aantoonbare ervaring met het installeren van 16 gemalen per jaar; 

 Inschrijver heeft minimaal 16 gemalen aantoonbaar geïnstalleerd zonder risico van tijdsover-

schrijding , gelet op zijn organisatie, menskracht, materieel, orderportefeuille etc.  

Hierbij dient zij tevens de contactgegevens op te geven in het referentieblad. In geval de referentie 

niet voldoet aan het gestelde dan is Inschrijver uitgesloten van verdere deelname. 

5.2 Wensen   

In geval Inschrijvende partij voldoet aan het gestelde in dit hoofdstuk dan worden de totaalprijzen 

beoordeeld. In geval de inschrijvende partijen voor gunning in aanmerking komen worden de 

kwalitatieve wensen beoordeeld. Deze wensen tellen voor 20% mee van de totale 100%. De 

verhoudging van de twee wensen zijn 70% voor Plan van Aanpak en 30% voor Flexibiliteit.  

5.3 Plan van Aanpak (70%) 

Inschrijvende partij dient een plan van aanpak (PvA) op te stellen waarbij in ieder geval wordt in 

gegaan op de volgende onderdelen:  

 

Een tijdschema met de volgende onderwerpen: 

 Een algemeen schema met een doorlooptijd van één jaar met onder andere de opleverings-

data van de deelopdrachten die hij kan uitvoeren. 

 Een gedetailleerd algemeen tijdschema voor een standaard rioolgemaal, te rekenen vanaf 

het verstrekken van de deelopdracht tot de datum van oplevering. Met minimaal de volgende 

informatie: 

In het tijdschema moeten periodes worden opgenomen van 10 werkdagen per documenten/ 

tekeningset die de directie ter beschikking heeft voor het goedkeuren van tekeningen en 

overige ontwerpdocumenten, alsmede periode of tijdstippen voor o.a.: 

- pre-engineering en inventarisatie op eventuele afwijkingen; 

- engineering; 

- levering V&G-plan uitvoeringsfase; 

- levering van de in te kopen delen en directieleveringen; 

- beproeving en controleren van de installatieonderdelen in de fabriek (FAT); 

- inspecties; 

- het ombouwen van het gemaal; 

- NEN keuring; 

- testen en in bedrijf nemen van de installatie op de locatie (SAT); 

- proefbedrijf; 
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- het aanleveren van as-built documentatie en gebruiksaanwijzing; 

- instructie aan het lokale personeel; 

- opleveringsdatum van het desbetreffende gemaal; 

- alle genoemde onderdelen worden al geheel beoordeeld en tellen voor 70% voor het on-

derdeel kwaliteit. Wens 2 (flexibiliteit) telt voor 30% mee. 

 

5.4 Flexibiliteit (30%) 

Inschrijvende partij dient te beschrijven op welke wijze zij kan inspelen op de uitvraag van 

Waternet. Zoals is aangegeven heeft Waternet het streven om ca. zestien (16) gemalen per jaar te 

realiseren. In dat geval is het uitgangspunt om acht (8) gemalen per jaar per contractpartij op te 

leveren. Inschrijvende partij dient te omschrijven wat haar flexibiliteit is in geval Waternet gaat 

opschalen voor het installeren van meer dan acht (8) gemalen per jaar of juist minder dan het 

genoemde aantal gemalen.  


